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ООО «ЭКСТЕРМ» 

 

КОРОБКА 

клеммная взрывозащищенная с  
индикацией 

 

Extherm sborka 1P/1L  
 

ПАСПОРТ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1.	ВВЕДЕНИЕ	

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и рас-
пространяется на коробку клеммную взрывозащищенную с индикацией 
типа Extherm sborka 1P/1L выполненной на основе взрывозащищенной 
клеммной коробки из прессматериала КВП в оболочке 121209 (далее ко-
робка) производства ООО «СПЕЦМАШ» с заводской маркировкой  
КВП.121209 (-60…+60)-1хПВЗ-Р25(Г)-1хВЗ-40/КР(В)-ИС22(З)-10,0х2+10,0х1РЕ 
Взрывозащищенная клеммная коробка из прессматериала на основе поли-
эфирных смол КВП, 123х123х90 мм, 1Ex e IIC Т3..Т6 Gb, IP66, ВРПТ.301172.013ТУ 

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	ИЗДЕЛИЯ	

Коробка предназначена для визуальной индикации наличия пита-
ния на секции нагревательного кабеля параллельного сопротивления. 
Светящийся индикатор сигнализирует о наличии напряжения. Индикатор 
зеленого цвета. 

Коробка поставляется в стандартной комплектации и является «кон-
цевой». При установке кабельного ввода с присоединительной резьбой 
М25х1,5 (в комплект не входит) для подключения силового питающего ка-
беля может использоваться для соединения нагревательного кабеля па-
раллельного сопротивления с силовым кабелем питания и обеспечивать 
индикацию наличия питания на линии обогрева во взрывоопасных зонах 
или зонах общепромышленного назначения. Установка коробки произво-
дится непосредственно на поверхность обогреваемого трубопровода, ре-
зервуара и т.п. 

Коробка соответствуют требованиям безопасности для взрывозащи-
щенного оборудования по ТР ТС 012/2011, конструкция коробки выпол-
нена по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.7-2012 (IEC 60079-7:2006), 
ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-11:2011), ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, ГОСТ 
IEC 60079-31-2013 и отраслевых Правил безопасности.  

3.	ОСНОВНЫЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ДАННЫЕ	И	ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Коробки выпускаются в корпусе из армированного полиэстера.  
Таблица 1. Характеристики. 
Маркировка взрывозащиты по газу 1Ex e IIC T6…T3 Gb X 
Маркировка взрывозащиты по пыли Ex tb IIIC T80°C…195°C Db 
Рабочий диапазон температур окружающей 
среды -60 ˚С ... +60˚С 

Максимальная температура воздействия на 
опору коробки  +230°С 

Номинальное напряжение 400 В 
Номинальный ток 57 А 
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Степень пыле/влагозащиты IP66 
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1/ХЛ1 

Размер коробки в сборе не более: 247 x 159 x 106 мм 
Установка коробки должна быть на высоте не более 2000 м над уров-

нем моря при относительной влажности воздуха (98±2)% и при темпера-
туре (25±2)°C с конденсацией влаги. 

Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при 
эксплуатации коробки необходимо соблюдать следующие «специальные» 
условия: 
- при эксплуатации должны быть приняты меры для их защиты от механи-
ческих повреждений; 
- винты крепления крышки к корпусу необходимо закручивать динамо-
метрическим ключом, с усилием 2 Н/М; 
- монтаж и подключение коробки должны производиться при отключен-
ном напряжении питания и соблюдении требований, указанных в руко-
водстве по эксплуатации; 
- коробка должна комплектоваться взрывозащищенными кабельными 
вводами, заглушками и клеммными соединителями, имеющими серти-
фикат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора; 

- температурный класс в маркировке взрывозащиты коробки выбирается 
в зависимости от температурного класса коммутируемого нагреватель-
ного класса; 

- прокладка кабеля во взрывоопасной зоне должна проводиться с соблю-
дением требований гл. 7.3 ПУЭ. При подключении питающего кабеля к 
контактным зажимам коробок необходимо обеспечить надежное соеди-
нение, исключающее возможность короткого замыкания жил кабеля. 

Для подвода питания могут применяться небронированные силовые 
кабели с сечением жил от 1,5 до 10 мм² круглой формы с наружным диа-
метром 12–18 мм по оболочке. При использовании бронированного кабеля 
применяется металлический кабельный ввод M25х1,5, обеспечивающий 
заземление брони. 

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	ПОСТАВКИ	

1 Корпус коробки  1 шт. 
2 Крышка коробки с Ex-лампой индикации (20,5 Вт) 1 шт. 
3 Прокладка силиконовая 1 шт. 
4 Резьбовая муфта на 3 нагревательных кабеля 1 шт. 
5 Контргайка 1 шт. 
6 Кольцо уплотнительное 1 шт. 
7 Кабельный ввод с уплотнением для греющего кабеля 1 шт. 
8 Опора для прохода под теплоизоляцию 1 шт. 
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9 Заглушка резьбовая ВЗ-Р25 1 шт. 
10 DIN-рейка 110 мм 1 шт. 
12 Клемма винтовая WDU-10 или аналог 10 мм² - серая 2 шт. 
13 Клемма винтовая WPE-10 PE или аналог 10 мм² - ж/з 1 шт. 
14 Провод заземления 1 шт. 
15 Концевая пластина 1 шт. 
16 Концевой стопор 2 шт. 
17 Шпилька заземления M6 1 шт. 
18 Маркировочный шильдик завода производителя 2 шт. 

 
Габаритные	размеры	

В комплект поставки входят: 
Паспорт и руководство по экс-

плуатации. 
По требованию заказчика 

комплект поставки может быть до-
полнен необходимыми комплекту-
ющими и документами: 
а) копия сертификата соответ-
ствия; 
б) товаросопроводительная доку-
ментация; 
в) другая сопроводительная доку-
ментация. 
г) эксплуатационная документация 
при заказе от 100 шт. 

При эксплуатации простран-
ственное положение коробок – про-
извольное. Коробка крепится двумя 
хомутами к трубе, резервуару и т.п. 
поверхности. 

 
	

Внимание!	
Запрещается ремонтировать, изменять, модифицировать коробку. 

	

5.	СРЕДСТВА	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	И	ЗАЩИТЫ	ОТ		
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	ГОРЮЧЕЙ	ПЫЛИ	

Встраиваемые в коробку Ех – компоненты соответствуют конкрет-
ному виду взрывозащиты. Устанавливаемые Ех-компоненты имеют дей-
ствующие сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011. 
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Взрывозащищенность и защищенность коробки от воспламенения 
горючей пыли достигается за счет: 
- размещения неизолированных токоведущих частей в оболочке с высокой 
степенью механической прочности по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-
0:2011); 
- применения Ex-кабельных вводов, адаптеров, заглушек, обеспечивающих 
требуемый вид взрывозащиты (уплотнение кабеля специальным уплот-
нительным элементом ГОСТ 31610.7-2012 (IEC 60079-7:2006)), степень от 
внешних источников, а также не повреждаемости кабеля; 
- применения клемм для присоединения искробезопасных цепей уровня ia, 
электрические зазоры, пути утечки которых и их конструктивное испол-
нение удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-2014(IEC 60079-
11:2011); 
- обеспечения необходимых электрических путей утечек между токоведу-
щими частями в соответствии с ГОСТ 31610.7-2012 (IEC 60079-7:2006); 
- применения электроизоляционных материалов в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 31610.7-2012 (IEC 60079-7:2006); 
- ограничения температуры наружной поверхности коробки на которых 
возможно отложение горючей пыли до температуры не более 95°С; 
- обеспечения степени защиты оболочки от внешних воздействий не ниже 
IP 65 по ГОСТ 14254-2015. 
- обеспечения электростатической искробезопасности от электрических 
разрядов корпуса и крышки коробки из полиэстера по ГОСТ 31610.0-2014 
(IEC 60079-0:2011) за счет применения материала с поверхностным сопро-
тивлением менее 109 Ом; 
- ограничения суммарной рассеиваемой мощности для предотвращения 
превышения температуры в оболочке и температуры отдельных выводов 
и проводов и общего количества выводов и проводов внутри оболочки, 
выше допустимой по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 
- наличия маркировки. 

6.	УСТАНОВКА	И	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	

Общие указания: 
- удалить упаковочный материал (при наличии); 
- убедиться в отсутствии механических повреждений; 
 

Монтаж и наладку производить в соответствии с требованиями 
настоящего паспорта. 

К работам по монтажу, проверке, технической эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию коробок должны допускаться лица, имеющие III 
группу или выше, прошедшие производственное обучение, аттестацию 
квалификационной комиссии, ознакомленные с настоящим паспортом и 
прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электриче-
скими приборами. 
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Все работы по обслуживанию коробки, связанные со снятием 
крышки, должны производиться только при снятом напряжении.  

Ответственность за технику безопасности возлагается на обслужи-
вающий персонал. 

Перед началом монтажных работ необходимо убедится, что: 
- условия применения соответствуют техническим характеристикам ко-
робки;  
- силовой кабель, предназначенный для подвода питания, соответствует 
требованиям, изложенным в п. 3 настоящего паспорта; 
- в наличии имеется полная комплектация устройства согласно комплекту 
поставки, включая болты и прокладки крышки; 
- в наличии имеется необходимый инструмент для монтажа коробки со-
гласно инструкции по монтажу (предоставляется по запросу). 

Эксплуатация коробки в рабочем режиме начинается после выполне-
ния и проверки всех соединений в коробке. Коробка должна быть закреп-
лена, закрыта и на ней должны быть закреплены предупреждающие 
наклейки. 

В ходе эксплуатации рабочие температуры не должны выходить за 
границы, указанные в п. 3. настоящего Паспорта. 

Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию ко-
робки. 

7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	

Монтаж и эксплуатация коробки должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями: 
- НД «Правила Устройства Электроустановок», глава 7.3; 
- ГОСТ IEC 60079-14-2013; 
- ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011; 
- Настоящего паспорта и руководства по эксплуатации; 
- Руководствами по монтажу и эксплуатации установленных нагреватель-
ных кабелей и кабельных вводов. 

Ремонт, производимый во взрывоопасных зонах, должен произво-
диться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011. 

Периодическое обслуживание производится в соответствии с ин-
струкциями эксплуатирующих организаций и требований ГОСТ IEC 60079-
17-2013. 

При эксплуатации коробки должны подвергаться внешнему система-
тическому осмотру. Периодические осмотры коробки должны прово-
диться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом 
в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год. 

Не реже 1 раза в 6 месяцев проверять состояние клеммных соедине-
ний. 

При внешнем осмотре коробки необходимо проверить: 
- целостность оболочки (отсутствие механических повреждений); 
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- наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество крепежных со-
единений; 
- наличие маркировки взрывозащиты; 
- наличие предупредительной надписи: “Открывать, отключив от сети”; 
- состояние уплотнения вводимых кабелей. Проверку производят на от-
ключенной от сети коробке. При подергивании кабель не должен провора-
чиваться в узле уплотнений и выдергиваться. 
- состояние заземляющих устройств. Зажимы заземления должны быть за-
тянуты. 

Механические повреждения не допускаются. 
Категорически запрещается эксплуатация коробки с поврежден-

ными деталями, обеспечивающими взрывозащиту, и другими неисправно-
стями.  

8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	И	ХРАНЕНИЕ	

Транспортирование допускается проводить транспортом всех видов 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на транспорте данного вида. Железнодорожные ва-
гоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не 
должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. Условия 
транспортирования в части воздействия механических факторов – по 
группе “С” ГОСТ 23216-78, условия транспортирования в части воздей-
ствия климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Условия 
хранения устройства – по группе I (Л) ГОСТ 15150-69.  

Бросать и подвергать ударам в транспортной таре не разрешается. 
Назначенный срок хранения до ввода в эксплуатацию - не более 1 

года с момента изготовления. 
Утилизацию следует проводить в порядке, принятом у потребителя. 

Специальных требований к утилизации не предъявляется. 

9.	ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	

Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям тех-
нических условий и конструкторской документации при соблюдении по-
требителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуата-
ции.  

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. 
Назначенный срок службы – 12 лет. 
Для обеспечения указанных сроков эксплуатации необходимо со-

блюдение требований и условий эксплуатации, транспортировки и хране-
ния, установленных настоящим Паспортом, а также своевременное обслу-
живание и замена встраиваемых компонентов согласно их срокам службы 
и наработкам на отказ. 
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В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт 
или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по 
вине изготовителя. 

В случае устранения неисправностей коробок (по рекламации) га-
рантийный срок продлевается на время, в течение которого коробки не ис-
пользовали из-за обнаруженных неисправностей. 

10. СВЕДЕНИЯ	О	РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине 
предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в односторон-
нем порядке и коробка с приложением паспорта и акта возвращается на 
предприятие-изготовитель.  

Предприятие-изготовитель обязано в течение двух недель с момента 
получения акта отгрузить исправную коробку.  

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек га-
рантийный срок; при отсутствии паспорта на коробку; в случае нарушений 
инструкции по эксплуатации. 

11. СВЕДЕНИЯ	О	СЕРТИФИКАЦИИ	ИЗДЕЛИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.00093/20

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	ПРИЕМКЕ

Коробка клеммная взрывозащищенная с индикацией:
Extherm sborka 1P/1L  
испытана, признана годной для эксплуатации 
Дата изготовления _______20___ г.  
Дата продажи _______20___г.           Штамп ОТК 

ЗАВОД‐ИЗГОТОВИТЕЛЬ:	

ООО «СПЕЦМАШ» 347825, г. Каменск-Шахтинский, микрорайон Завод-
ской, улица Заводская, д. 8, офис 101 
тел. +7(863) 656-76-43   www.ooo-specmash.ru  




